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5. Wiederverlautbarung der Brandschutzordnung fir den
medizinisch-theoretischen Bereich der Medizinischen Universitat
Wien

Das Rektorat der Medizinischen Universitdt Wien hat gemaR § 22 Universitdtsgesetz
2002 — UG, BGBI. | Nr. 120/2002, idgF, in seiner Sitzung vom 11.12.2013 nach Freigabe
durch den Betriebsrat fur das allgemeine Universitdtspersonal sowie den Betriebsrat
fir das wissenschaftliche Universitatspersonal die Brandschutzordnung fiir den
medizinisch- theoretischen Bereich der Medizinischen Universitat Wien beschlossen,
die nach Adaptierung der Standortliste — wie folgt - wieder verlautbart wird:

www.meduniwien.ac.at



o BRANDSCHUTZORDNUNG
preMVENTIVE der Medizinischen Universitat
Wien

. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

1.1.  Diese Brandschutzordnung (BSO) gilt fur alle in Anhang A aufgelisteten und von
der Medizinischen Universitat Wien (MedUni Wien) benitzten Gebéude,
Raumlichkeiten und Freiflaichen im Bereich der Vorklinik (im Folgenden
,Universitatseinrichtungen“ genannt) und legt MalRnahmen fur den vorbeugenden
Brandschutz sowie Richtlinien fur das Verhalten im Brandfall fest.

Die Brandschutzordnung ist allen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern nachweislich zur
Kenntnis zu bringen.

Verantwortlichkeit

2.1.  Fur die Einhaltung der Sauberkeit und Sicherheit (als grundlegende Voraussetzung
fur den Brand- und Unfallschutz) ist jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter in
ihrem/seinem Wirkungsbereich zustandig. Die Verantwortung dafur obliegt analog
dem Organisationsplan der Medizinischen Universitdt Wien den jeweiligen
Leiterinnen/Leitern.

214, For die in den Universitatseinrichtungen untergebrachten
Organisationseinheiten, in denen - nach dem Organisationsplan der
Medizinischen Universitat Wien — keine Gliederung in Subeinheiten besteht,
sind deren Leiterinnen/Leiter verantwortlich.

. Soweit — nach dem Organisationsplan der Medizinischen Universitat Wien — in
den oben genannten Organisationseinheiten eine Gliederung in Subeinheiten
besteht sind aulerdem die jeweiligen Leiterinnen/Leiter der Subeinheiten
(unbeschadet der Gesamtverantwortung der Leiterinnen/Leiter der
Organisationseinheiten) verantwortlich.

. Die Leiterinnen/Leiter der Organisationseinheiten sind ferner fur die Erfullung
der Aufgaben der Universitatsleitung verantwortlich.

. Fur alle Flachen, die nicht einer Organisationseinheit zugeordnet sind, ist das
Facility Management verantwortlich.

An allen Universitatseinrichtungen ist die nétige Anzahl
(gem.Behérdenvorschrift) an  Brandschutzwartinnen/Brandschutzwarten  zu
nominieren und auszubilden. Diese, sowie das Facility Management und die
Brandschutzbeauftragte/der Brandschutzbeauftragte tbernehmen fir die
zugeteilten Bereiche die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes in Sinne
der TRVB 0O117.

Die Koordination der Brandschutzwartinnen/Brandschutzwarte wird von den
Brandschutzbeauftragten durchgefihrt.

Die gesetzlichen Uberprifungen von Brandmeldeanlagen, brandfallgesteuerten
Einrichtungen und Geraten der ersten Léschhilfe werden vom Facility
Management/Objektbetreuer veranlasst.

2.5. Den Brandschutzbeauftragten ist im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle nach
TRVB 120 der Zutritt zu allen Rdumen zu ermaglichen.
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Die Namen der Brandschutzbeauftragten und der
Brandschutzwartinnen/Brandschutzwarte werden im Intranet der Medizinischen
Universitat Wien und zusétzlich durch Anschlag an der Anschlagtafel des
Rektorats veroffentlicht.

ll. Vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

3.1.  Alle Universitatsangehérigen sind verpflichtet an der Brandverhitung
insbesondere an der Einhaltung der Ordnung und Sicherheit am
Universitatsgeldnde) aktiv mitzuwirken.

Jede/Jeder Universitatsangehorige ist unter Bedachtnahme auf die bestehenden
ortlichen Gegebenheiten verpflichtet, Handlungen zu unterlassen, die eine
besondere Beglinstigung fur das Entstehen oder die Ausbreitung von Branden
darstellen oder die Brandbekampfung erheblich erschweren kénnen.

Die Weisungen der Brandschutzbeauftragten und der
Brandschutzwartinnen/Brandschutzwarte in Angelegenheiten der Brandsicherheit
sind (insbesondere bei Gefahr in Verzug) zu befolgen. Alle Universitdtsangehdorigen
mussen in Bezug auf ihre jeweiligen Arbeitsplatze:

3.3.1. den Ort des nachsten Druckknopfmelders (so vorhanden) und des nachsten
Léschmittels kennen sowie

3.3.2. uber Fluchtwege und Sammelplatze informiert sein (Aushang im Gebaude).

3.4. Loschgerate und Loschmittel durfen weder verstellt bzw. der Sicht entzogen
(z.B. durch dariber gehangte Kleidung), noch ohne Genehmigung des Facility
Managements von den vorgeschriebenen Aufstellplatzen entfernt oder zweckwidrig
verwendet werden.

Nach Dienstschluss sind die benutzten Raumlichkeiten in Ordnung zu bringen und
elektrische Anlagen mit Ausnahme derjenigen, die aus betrieblichen Griinden oder
fur den Betrieb und die Erhaltung des Gebaudes wahrend der dienstfreien Zeit
bendétigt werden, abzuschalten. Gashahne und Ventile sowie Fenster sind zu
schlieRen.

Maschinen und elektrische Gerate sind nach den Anweisungen des Herstellers zu
betreiben. Bei erkennbarer Gefahrlichkeit oder bei unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb
haben die Nutzerinnen/Nutzer dieser Maschinen/Geréte im Zweifelsfall das fir den
Brandschutz zustandige Organ heranzuziehen und mit diesem einvernehmlich die
erforderlichen SicherheitsmaRnahmen festzulegen.

Leicht entztindliche Abfélle sind taglich aus den Arbeitsraumen zu entfernen.
Fluchtwege und Notausgange durfen nicht versperrt oder blockiert werden.
TurschlieRer dirfen nicht entfernt oder auBer Funktion gesetzt werden.
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Alle Wahrnehmungen von Mangeln auf dem Gebiet der Brandsicherheit sind dem
zustandigen Objektbetreuer zu melden. Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der
Medizinischen Universitat Wien sind verpflichtet, an den vom Arbeitgeber
angebotenen Ubungen und Schulungen (ber mégliche Gefahren und das
Verhalten im Brandfall teilzunehmen.

4. Transport und Lagerung von brennbaren Fliissigkeiten und Gasflaschen

4.1.

Die Lagerung von brennbaren Flussigkeiten darf nur in eigens hierfir
gekennzeichneten Rdumen erfolgen und ist ohne Einholung einer Genehmigung
unzulassig.

Gasflaschen und Pressluftflaschen etc. sind vor Warmeeinwirkung zu schitzen,
gegen Umfallen zu sichern und so zu lagern, dass sie Fluchtwege nicht behindern.

Die Lagerung von Flussiggasbehaltern entgegen den Vorgaben von § 18
Flussiggas-Verordnung 2002, BGBI. || Nr. 446/2002 idgF, ist verboten.

Der Transport von vollen sowie |leeren Flissiggasbehéltern hat so zu erfolgen,
dass diese nur im geschlossenen Zustand mit fest angezogener Ventiimutter und
Ventilschutzkappe beférdert werden sowie beim Transport sowohl gegen Umfallen
gesichert als auch vor direkter Sonnenbestrahlung und Warmeentwicklung
geschitzt sind.

Die Fenster von Kellerabteilen, in denen leicht brennbare oder ziindschlagfahige
Materialien gelagert werden, sind verschlossen zu halten.

Es sind die allgemeinen Lagerungsverbote gemalR §10 Arbeitsstattenverordnung
(AStV), BGBI. Il Nr. 368/1998 idgF iVm §§ 64, 65 Allgemeine
Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), BGBI. Nr. 218/1983 idgF, und §§ 2, 8
Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten (VbF), BGBI. Nr. 240/1991 idgF, zu
beachten (z.B. in Stiegenhdausern und unter Treppen, in Géngen und
insbesondere auf Fluchtwegen, auf Dachbéden, im Keller, in der Nahe von
offenem Feuer, in Garagen etc.).

Besondere Vorschriften fiir das Rauchen und Hantieren mit offenem Licht

Bl

oL

Gemal §13 Tabakgesetz, BGBI. Nr. 431/1995 idgF, ist das Rauchen in den
Universitatsgebauden verboten.

Insbesondere in brandgefahrdeten Arbeitsrdumen und Werkstatten sowie in
Archiven, Bibliotheken, Laboratorien, Seminarraumen, Garagen und Dachbdéden
darf kein offenes Feuer und Licht verwendet werden. Das Gleiche gilt fur Rdume in
denen leicht entzlindbare Materialien, insbesondere brennbare Flussigkeiten
verwendet oder gelagert werden. Von diesem Verbot ausgenommen ist die Arbeit
mit Bunsen- und Gasbrennern in den daftr vorgesehenen Raumen (Laboratorien).
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Fluchtwege und Ausgange

6.1.

Hauptverkehrs- und Fluchtwege sind von Lagerungen aller Art freizuhalten.
Insbesondere dirfen die gesetzlich vorgeschriebenen Fluchtwegsbreiten nicht
unterschritten werden.

Brandschutztiren sind immer geschlossen zu halten sofern sie nicht Uber die
Brandmeldeanlage  brandfallgesteuert  sind. Die bei  betriebsbedingt
offenzuhaltenden Brandschutztiren vorhandenen Selbstschlielvorrichtungen
darfen nicht blockiert oder aul3er Betrieb gesetzt werden.

Hinter, in und vor Ausgdngen und Notausgédngen dirfen keine Gegensténde
Wandtische, Vitrinen und ahnliche Gegenstande, die die freie Durchgangsbreite
beeintrachtigen, aufgestellt oder gelagert werden.

Die Zufahrtswege zu den Gebauden sind fur einen allfélligen Einsatz von
Fahrzeugen der Rettung, Feuerwehr und Polizei freizuhalten. Das Abstellen von
Kraftfahrzeugen hat gemal der Parkordnung ausschlieBlich auf den dafir
vorgesehenen Flachen zu erfolgen.

Fahrrader sind auf den dafir vorgesehenen Flachen abzustellen. Sie durfen nicht
in die Gebaude mitgenommen werden und keine Ausgange, Durchgdnge oder
AuRenstiegen verstellen. Im Falle der Rdumung sind sie zurlickzulassen.

HeiBarbeiten

Pl

Schweil-, Lét-, Schneid-, und Schieifarbeiten oder andere Arbeiten, bei denen mit
hoher Hitze-, Rauch- oder Staubentwicklung zu rechnen ist, dirfen nur nach
vorheriger Genehmigung bzw. Freigabe mittels ausgefiillten Freigabescheins
durch das Facility Management erfolgen.

Das Abschalten der Brandmeldezentrale oder einzelner Melder obliegt den
Objektbetreuerinnen/Objektbetreuern, deren  Stellvertreterinnen/Stellvertretern
oder den Brandschutzbeauftragten.

Nach Beendigung der Arbeiten ist eine Nachkontrolle des betreffenden Bereichs
durch die Brandschutzwartin/den Brandschutzwart durchzufihren.
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lll. ALLGEMEINES VERHALTEN IM BRANDFALL.:

1. Alarmieren:

Wird ein Brand entdeckt, so ist sofort — ohne Riicksicht auf den Umfang des Brandes (d.h.
auch schon bei Rauchentwicklung oder Brandgeruch) und ohne den Erfolg eigener

Léschversuche abzuwarten — die Feuerwehr tiber Notruf 122 oder durch Driicken eines
Brandmelders zu alarmieren.

Folgende Informationen sind durchzugeben:

e Wo brennt es (Genaue Adresse)
e Was brennt

e Gibt es Verletzte

e Name des Anrufers

Notruf 122

2. Retten und Fliichten:

Personenrettung geht in jedem Fall vor Brandbekdampfung:

- Warnen Sie gefahrdete Personen.

- Alle Personen, die nicht an der Brandbekampfung mitwirken, haben die Raume
bzw. das Gebaude tber die gekennzeichneten Notausgdnge zu verlassen und sich
zum Sammelplatz zu begeben. Die Beniutzung der Lifte ist im Brandfall
lebensgefahrlich und daher verboten.

Die Turen sind nach der Evakuierung des Gefahrenbereiches
zu schlielRen, um die Rauchausbreitung zu verhindern.

Personen mit brennenden Kleidern nicht fortlaufen lassen, in
Decken, Mantel oder Tiicher hillen, auf den Boden legen und
die Flammen ersticken.

In einem Raum eingeschlossene Personen sollen sich durch
Zurufe, Telefonanrufe, Aufdrehen des Lichts etc. den
Einsatzkraften bemerkbar machen.

. Loschen:

Mit den vorhandenen Brandbekampfungseinrichtungen (tragbare
Feuerléscher oder Wandhydranten) die Brandbekampfung
beginnen. Ist durch die starke Rauchentwicklung oder durch den
Umfang des Brandes mit den vorhandenen Geraten kein
Léscherfolg zu erzielen, so ist im Interesse der eigenen Sicherheit
die Brandbekampfung einzustellen und gemafl Punkt 2. zu

verfahren.
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MaRRnahmen nach einem Brand:

Alle Personen haben auf dem Sammelplatz zu bleiben, bis die fur den Brandschutz
zustandigen Personen weitere Informationen und/oder Anweisungen geben.

Ein vom Brand betroffenes Gebaude darf erst nach Freigabe durch die Feuerwehr
wieder betreten werden.

Beniitzte Feuerléscher sind dem Facility Management/Objektbetreuer zur
Wiederbefillung zu melden.

Alle Wahrnehmungen, die zur Ermittlung der Brandursache dienen kénnen, sind
dem Einsatzleiter der Feuerwehr oder dem Brandschutzbeauftragten
bekanntzugeben.

Uber Brande bzw. deren Ursachen und Auswirkungen sind gegentber Dritten — mit
Ausnahme an die Einsatzleiter der Feuerwehr und Polizei — keinerlei Kommentare
oder Vermutungen Uber Brandursache und Schaden abzugeben. Dafir sind
ausschlieBlich die von der Rektorin/dem Rektor mit der Offentlichkeitsarbeit
betrauten Personen bzw. Universitatseinrichtungen zustandig.
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IV. Richtige Anwendung von tragbaren Feuerléschern:

FALSCH _ RICHTIG

ndrat
Rauchaustritt
unter Druck:
Stichflammengefahr! E
Tiire geschlossen halten.

T
g ~i-.;"";§é¢ Vorbereiten
Keine Selbstgefahrdung!
Gebiickt vorgehen.
Riickzugsweg
einpragen.

Windrichtung
angreifen.

Von vorne nach
hinten und von

unten nach oben
l6schen.

Mehrere Léscher
gleichzeitig

' einsetzen - nicht
hintereinander.

Vorsicht vor ‘
Wiederentziindung.
Brandstelle
beaufsichtigen.

Feuerloscher nicht
mehr aufhangen,
sondern neu

fullen lassen.
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ANHANG A

Diese Brandschutzordnung gilt fur die nachstehend angefilhrten Geb&ude einschlieRlich der
an diese anschlieenden bzw. von diesen umschlossenen Flachen. Die Glltigkeit dieser
Brandschutzordnung endet an den Grenzen zu den offentlichen oder privaten Flachen und
Grundstiicken.

Borschkegasse 8a

Brauhausgasse 34 (Himberg)
Freyung 6

Kinderspitalgasse 15

Lazarettgasse 19
Schwarzspanierstrasse 17 Aussenblock
Schwarzspanierstrasse 17 Innenblock
Sensengasse 2

Spitalgasse 4

Wahringerstrasse 10
Wahringerstrasse 13
Wahringerstrasse 13 a
Wahringerstrasse 25
Zimmermannplatz 1

Sollte sich an dieser Liste etwas dndern, so wird dies im Intranet der Medizinischen Universitat

Wien veréffentlicht und erfordert keine zusatzliche Unterweisung.
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